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l§l§TTTuT ENERGETYK| ,

lnatytut Badawczy
zaklad Badań

U1{1e{ tsnergetycznych Ct; E
93-231 Łódź, ul. Dostdwcza 1

lel,42 640-08-21

Łódź; dnia 02.02.202l r.

potlł,ierdzające, że :

kocioł wodny typu DRACO D BIO 50
o łlolrlinaine.j nloc1 cieplnej 19 k\ł-.

z automatycznym podar.ł,aniem palirła stałego. opalany bion-rasą w postaci sprasowanej (pelet)

produkorvany, przez,.

PPH TEKLA Krzysztof Tekla
43-246 Strumieńo ul. Poddane 3

badany zgodnie z wymaganiarni PN-EN 303-5:2012 spełnia wymagania 5 klas__v.

Swiadectwo wy,dano w oparciu o wl,niki badań ]aboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratoriun-l Badań Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi, ul. Dostawcza l

- podane w sprawozdairiu z badań nr 234l19-LG.

Swiadęctwo jest waźne pcld warunkiem. że producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych
w produkorvanym urządzeniu r,v stłlsunku do urzadzeri pod,lanl,ch badaniom. bez ich wcześniejszego
uzgodnienia z Laboratorium, które r.vvdaio su, iadectrvo,

okres ważności ślviadectwa
oł] 02.202l rJo a2,2024

kierownik Laboratori ul1-1

Laboratorium Badań Kotłów l |-.lrzadzęń

ETYKI
01,330 War§żawa, ul, Mory 8 tęl. 22 3451-20a
e-mail: ip5tylut,enqgetvki(dje_!.eslrpl fax 22836 63 63

w,ien.con.$ Ręg§§. §0§0ż0586
nT konta: 22 1 l60 2202 0000 0000 2987 30i3 N]P: 525-00-08-761

INSTYTUT ENERG
Ins§rtut Badawczy

LABORATORIUM BADAN K I URZĄDZEN GRZEWCZYCH

93-23 l ł,odż^ ul, Dostawcza l tęl. 42 6.1 00 82l fax. 42 64 00 828 @

SWIADECTWO

Grzewczrvch _--.l

ł l""uń
(podpis)
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kierownik zaHadu
Zal<ład B adań U r ządzeń Energetycznych



SWIADECTWO
Nr OS lL4slCIJElzI

Kocioł rł,odn_v typu DRĄCO D BIO 50
o nominalnej rnoc1,, cieplnej 49 k\Ąr.

z automatycznym podawaniem paliwa stałego, opalany biomasą r,ł postaci sprasorł,anej (pelet).
badany zgodnie zwmaganiami PN-EN 303-5:2012 spełnia ril,magania 5 klasy.

Parametr Miano
Uryskana wartość Wymagania

normyDRACO D BIo 50

Paliwo biomasa w postaci sprasowanej (pelet)

Moc cieplna kW 45,4 13r3,* (l00+8)7o Qr'*'
Sprawność t1 o//o 90,6 8719" > 88.7",

a

ti

Co

nl g 't]l 
j

l03 95", < 500

No, l92 1 79" bez rr,l,magań

oGC 8" <20

Pył 15 l0,- ( dflrlr
w przeliczeniu na l0% udziałrr tlenu rr _spalinach suchrch

") dotycz},obciązenia obnizonego < 30o,ó nominaine.j moc} cieplne.j
"') doĘcz}, t1,,lko moc}, nominalne.j

Łódź, dnia 02.02.2020 r.

!N§TTT!.,T ENERqtTYKl
lnstytut Badawczy

zaklad Badań
U lz.:i Ei zeir E*.ergetycznych CUE
93-231 Łódź, ul, Dostawcza 1

t€l. 42 640-08-21

tel, 22 3451-20o
fux 22 836 6] 63
Regon:00002058ó
NIP 525-00-08-76]

INSTYTUT ENERG
Ins§rtrrt Badawczy

ETYKI
01-330 Warszawa, ul. Mory 8

e-mail : inst\1ut.enerq€tvkiliiil
wu* ien com pl
nr koita 22 1 t60 2202 0000 0000 2987 3013

LABORATORIUM BADAN K I URZĄDZEN GRZEWCZYCH

93-231 Łódź, uL Dostawcza l tę|. 42 64 00 821 fax. 42 64 00 828
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